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Рис. 3. Горелка котла ЦКС-УПИ 
 
Обобщая изложенное, можно отметить, что эффекты, полученные в 
конструкциях (рис. 2), можно усилить, заменив конуса на перфорированные 
цилиндры, позволив использовать технологию СРВ, которая в определенных 
режимах способна выделить в потоке и в факеле на его основе две зоны 
радикального усиления турбулентности, разделив их чисто аэродинамически 
кольцевой границей резкого ослабления турбулентности. Мы уточнили для этого 
распределение в вихре радиальных скоростей, что до того практически никем не 
было исследовано. Эти векторы радиальных скоростей указывают на положение 
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Abstract: Possibility of lowering of heat dumping of IRM reactor by using in 
heat supply and hot water supply was analyzed in this work. 
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ИВВ-2М - исследовательский водо-водяной ядерный реактор 
бассейнового типа с номинальной мощностью 15 МВт, который находится в АО 
«Институт реакторных материалов» (ИРМ) [1]. 
Конструкция реактора ИВВ-2М показана на рис. 1 и 2.  
 
 
Рис. 1. Конструкция реактора ИВВ-2М (вертикальное сечение) 
1 – электродвигатель насоса; 2 – трубопровод второго контура охлаждения;  
3 – приводы стержней регулирования; 4 – бетонный массив;  
5 – теплообменник; 6 – насос; 7 – активная зона; 8 – горизонтальный 
экспериментальный канал 
 
Через промежуточный теплообменник второй контур отводит тепло, 
выделяемое активной зоной реактора, в водохранилище.  
Имея теплофизические характеристики контуров, представленные в табл. 
1, можно рассчитать мощность сбрасываемой теплоты в водохранилище. 
Максимальная тепловая мощность определяется соотношением: 
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где G - расход технической вод; pc =4,2 КДж/кг; `t - температура технической 
воды на входе; ``t - температура технической воды на выходе. 
 
 
Рис. 2. Конструкция реактора ИВВ-2М (горизонтальное сечение) 
1 – трубопроводы второго контура охлаждения; 2 – теплообменник;  










Тепловая мощность реактора МВт 20 
Расход теплоносителся 1-го контура м3/ч 1000-1300 
Расход теплоносителся 2-го контура м3/ч 500-1100 
Температура на входе 1 контура °С 62,5 
Температура на выходе 1 контура °С 45 
Температура на входе технической 
воды 
°С 15 




В табл. 2 приведены потребности АО ИРМ в теплоснабжении и горячем 











Теплоснабжение Гкал 8812 
Горячее водоснабжение м3 2397 
 
Очевидно, что рассчитанная в работе сбрасываемая мощность в водоем 
ВтQ 7102,2   велика, и следует рассмотреть различные способы ликвидации или 
уменьшения этих сбросов. Например, в [2] и [3] рассмотрено использование 
низкопотенциальной теплоты систем охлаждения ПЭН БАЭС для горячего 
водоснабжения г. Заречный с помощью тепловых насосов. Аналогичный способ 
можно применить для утилизации теплоты реактора ИВВ-2М т. к. параметры 
теплоносителя в этих двух системах близки друг другу. 
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